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Elektronika aut.dopou tš ìní vody
V2TAD

Elektronika má 1 vstup pro kapacitní hladinový snímaè HLS pro sledování hladiny vody a
1 výstup 230V 16A.
Není-li v úrovni HLS voda (indikaèní LED na HLS nesvítí), je sepnutý výstup PUMP, na který je
pøipojený napouštìcí ventil a voda se dopouští.
Dosáhne-li hladina ke kapacitnímu spínaèi, výstup PUMP vypne .
Pokud hladina opìt poklesne, výstup se zpo�dìním 1 min. opìt sepne a voda se dopustí.

Po umístìní HLS na pøelivnou nádobu, pøíp. vodoznak (plastová hadice) je vhodné HLS seøídit
víceotáèkovým trimrem pod víèkem HLS.
Seøizuje se bez vody na HLS tak, �e se trimrem otáèí ve smìru hodinových ruèièek, a� se
indikaèní LED na HLS rozsvítí. Pak se pomalu otáèí zpìt, a� se LED zhasne a v otáèení se
pokraèuje ještì 1,5 - 2 otáèky .


